
  BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  
5.1.  Kesimpulan Berdasarkan hasil pengujian elektroda terhadap tegangan tembus minyak isolasi transformator dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1. Hasil pengujian keempat elektroda terhadap tegangan tembus minyak transformator shell diala B belum memenuhi standar  SPLN 49-1 Tahun 1982 dengan jarak sela 2,5 mm, disebabkan ketidak murnian minyak transformator yang diuji.  2. Semakin jauh jarak antar sela elektroda yang diberikan, yaitu 5 mm dan 7.5 mm menyebabkan semakin bertambahnya nilai tegangan tembus isolasi minyak transformator.  3. Tegangan tembus akan lebih cepat terjadi pada elektroda yang mempunyai bentuk luas penampang yang lebih besar dibandingkan dengan elektroda yang mempunyai luas penampang yang lebih runcing.    



  5.2. Saran Adapun saran yang dapat dikemukakan bagi para pembaca dan peminat dalam bidang kelistrikan, khususnya mengenai isolasi minyak transformator dan elektroda agar tidak menggunakan pengujian laboratorim minyak tranformator yang berada digudang atau yang tempat penyimpananya yang lembat sebaiknya menguji minyak transformator yang berada dipasaran. Sedangkan bagi pengguna minyak transformator sebaiknya menyimpan ditempat yang kering dan tidak terkena air hujan agar tidak terjadi penguapan bola-bola air yang bersifat konduktor terhadap minyak isolasi transformator   
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